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Kabelzufuhr Betonanker fragfahiger Untergrund
Leerverrohrung #32 HSA M12x120 mind. 200 mm
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Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Ohne ausdriickliche Genehmigung darf sie nicht fiir die Projektierung oder Fertigung verwendet werden.
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Detailansicht (M1:10)
Grundplatte-Modul Cross
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Kabelzufuhr HSA M12x115 (4x) tragfahiger Untergrund
Leerverrohrung FXP32 Betonanker mind. 200 mm
""" optional
Leser 230V Serverraum
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= Brandmeldekabel (bauseits - Farbe ROT)
= Erdleitung, 4 mm? (Innenbereich), 10 mm? (AuRenbereich)

= 230VAC Zuleitung, bauseitig 3*1,5mm? Litze

=4* 0,5mm? Litze
= Kabeltype Leserhersteller erfragen

= Systemkabel grau Bestell Nr.: 2P811

ACHTUNG! Kabellange nach Austritt - Wand/Boden mind. 6m

LiYCY 4*0,5mm?
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Kabelplan Modul Cross
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